CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI DOROHOI

s

3
RIGORE GHICA 34 =
?152,%_%&5,?0, Fax: +40(231)611310 z

www.primariadorohoi.ro e-mail: primariadorohoi@primariadorohoi.ro

HOTARARE

privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul :
“ Reparatii instalatii termice Pavilion Interne si Pavilion Chirurgie” - Spitalul
Municipal Dorohoi

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, judetul Botosani, intrunit in sedinta de
ordinara de indata la data 29.08.2024.

analizand referatul de aprobare a Primarului municipiului Dorohoi si raportul
intocmit de catre Directia tehnica inregistrat la nr. 10351 din 27.08.2024, prin care se
propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform documentatie anexata,
pentru obiectivul : “ Reparatii instalatii termice Pavilion Interne st Pavilion
Chirurgie” - Spitalul Municipal Dorohoi ,

avand in vedere prevederile art. 129, alin. (4), lit.d din ORDONANTA DE
URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ,

motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din structura Consiliului
Local al municipiului Dorohoi

in temeiul art.139(1) din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ

hotaraste :
Art.1. (1) Se aproba indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul :

" Reparatii instalatii termice Pavilion Interne si Pavilion Chirurgie” - Spitalul
Municipal Dorohoi , conform documentatiei, parte integranta din prezenta hotarére.

(2) Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt:
Valoarea totala inclusiv TVA=90.790,42 lei



Art.2. Primarul Municipiului Dorohoi, prin Director Spital Municipal Dorohoi si

Directia Economica a primariei mun. Dorohoi va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari ;

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului Judetului Botosani;
- Primarului Municipiului Dorohoi:
- Director Spital Municipal Dorohoi;

- Directie Economice a Primariei mun. Dorohoi;
- Mass-mediei locale.

PRESEDINTE DE ‘ CONTRASEMNEAZA
CONSILIE | SECRETAR GENERAL al UAT,
ia Nigtg ‘; . jr. Ciprian Dohotari

Nr.308 —
din 29.08.2024

Dorohoi.
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FORMULAR F2

Obiectiv :
REPARATI INSTALATH TERMICE PAVILION CHIRURGIE Sl PAVILION INTERNE -

Centralizatorui
cheltunelllor pe categorii de lucrari, pe obiecte

OBIECT 1: REABILITARE RETEA TERMICA

Nr.cap./subcap. — o Cheltuielipecatdgpriade lucrari - = L Valoarea

deviz pe obiect | ) S ‘ ‘ ‘ : ‘ o lei:
4.1 : Constructu si lnstalatule aferente aceslora ' 5 ' : S :
4.1.1 Terasamente mstematnzare pe vemcala si amenajan extenoare ‘ ‘ S 0.00
4.1.2 . -|Rezistenta . = I S 0.00
4.1.3 Arhitectura . . ' S ‘s ‘ o : . .0.00
4.1.4 ~|Instalatii - - T N § o ‘ [ 0.00
. 14.1.4.1 Instalatii electrice ' B 4 1. ~-0.00
'14.1.4.2 Instalatii sanitare . . ] ‘ ) ‘ I . 0.00
~|4.1.4.3 Instaiatii termice o ) ' 76 294.47
RETEO1 INSTALATII SUBSOL S : - . 76,294.47
. _|TOTAL ) . L i . . 76,204.47
4,2 Montaj utilaje si echlpamente tehnologlce S { o
TOTAL Il o ‘ ‘ ‘ b o .0.00
. Procurare : S . ‘
14,3 —_|Utilaje, echipamente lehnologl si functlonale care necesita montaj ‘ 1. ~0.00
4.4 Utilaje, echipamente tehnologtce si functionale care nu necesna montaj si echipamente de traf - - 0.00
4.5 Dotari -~ . i ~0.00
4.6 - : Active: necorporale . : ‘ : : - 0.00
‘ TOTAL il : - : _ . - 0.00
162 Probe tehnalogice si teste _ ‘ L
‘ TOTALIV ' ‘ : 1 0.00
TJOTAL VALOARE (exclusiv TVA) - : , 76 29447}
Taxa pe valoarea adaugata o A 14,495.95
TOTAL VALOARE (inclusiv TVA RN ‘ ‘ N 90,790.42
Executant ‘ : Pmlectant

Pagina 1 din 1
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715200 - DOROHOI ' ‘ Fax: +40(231)611310
BOTOSANI - ROMANIA Tel.: +40(231)610133

~ www.primariadorohoi.ro e~mail: primariadorohoi@primariadorqhoi.rq-

privind aprobarea indicatorilor tehnico-‘economici pentru Ob‘ie'ctivill s
“ Reparatii instalatii termice Pavilion Interne si Pavilion Chirurgie” - Spitaﬁl_lul |
| " Municipal Dorohoi o |

Consiliul Local al municipiului Dorohoi, judetul Botosani, intrunit in sedinta de
ordinara de indata la data 29.08.2024. | o '

analizand referatul de aprobare a Primarului municipiului Dorohoi si raportul
intocmit de catre Directia tehnica inregistrat la nr. 10351 din 27.08.2024, prin care se
propune aprobarea indicatorilor tehnico-economici, conform documentatie ‘anexata,
pentru obiectivul : “ Reparatii instalatii termice Pavilion Interne si Pavilion
Chirurgie” - Spitalul Municipal Dorohoi, | : |
avand in vedere prevederile art. 129, alin. (4), lit.d din ORDONANTA DE
URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019 privind Codul administrativ, : .

motivat de avizul favorabil al comisiilor de specialitate din structura Consiliului
Local al municipiului Dorohoi o - | '

“in temeiul art.139(1) din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie 2019
privind Codul administrativ " R

~ hotiriste :
Art.1. (1) Se aproba indicatorii tehnico-economici, pentru obiectivul

* Reparatii instalatii termice Pavilion Interne si Pavilion Chirurgie” - Spitalul
Municipal Dorohoi , conform documentatiei, parte integranta din prezenta hotarare.

(2) Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt:
Valoarea totala inclusiv TVA=90.790,42 lei



Art.2. Primarul Municipiului Dorohoi, prin Director Spital Municipal Dorohoi si
Directia Economica a primariei mun. Dorohoi va duce la indeplinire prevederile
prezentei hotarari ; :

Art.3. Prezenta hotarare se va comunica :
- Institutiei Prefectului Judetului Botosani;
- Primarului Municipiului Dorohoi;
- Director Spital Municipal Dorohoi;
- Directie Economice a Primariei mun. Dorohoi;
- Mass-mediei locale.

IN ITIATOR VIZAT PENTRU LEGALITATE
PRIMAR, SECRETAR GENERAL al UAT,
ing. Dorin Alexandrescu jr. Ciprian Dohotariu



- CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI DOROHOI

715200 - DOROHON Fax: +40231)811310°
' BOTOSANI - ROMANIA ‘ Tel.: +40(231)610133
- www.primariadorohoi.ro e-mail: ananadorohm@pﬂmanadorohou ro .

- Nr. 10352 din 27.08.2024

REFERAT DE APROBARE

prlvmd apmbarea indicatorilor tehmco -economici pentru oblectwul
“ Reparatu mstalatu termice Pavilion Interne si Pav:llon Chlrurgle” - Spltalul
Municipal Dorohoi

Avind in vedere: referat nr. 10352/27.08.2024 intocmit de catre Directia Tehnica si
adresa nr.16408/23.08.2024 intocmita de catre conducerea Spitalului municipal Dorohoi: _

prevederile art. 129, alin.4, lit.d din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie
2019 privind Codul administrativ si faptul ca acest demers este strict necesar si oportun,
incadrandu-se Tn prevederile legale, dup3 cum se mentioneaza in raportul directiei tehnice,
aprob si initiez proiectul de hotarare anexat. :

PRIMAR, |
ing. Dorin Alexandrescu

H—
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ROMANI/

Nr. 10352 din 27.08.2024

APROBAT
PRIMAR,

* ing.Dorin ALEXANDRESCU

RAPORT DE SPECIALITATE

Avand in vedere adresa nr.16408/23.08.2024 intocmita de catre conducerea Spitalului
- municipal Dorohoi si inregistrata la Primaria municipiului Dorohoi cu nr. 10352 din
26.08.2027, propunem spre aprobare indicatorii tehnico-economici, pentru : Reparatii
instalatii termice Pavilion Interne si Pavilion Chirurgie” - Spitalul Municipal Dorohoi .
Conform art. 129, alin.4, lit.d din ORDONANTA DE URGENTA nr. 57 din 3 iulie
- 2019 privind Codul administrativ, Consiliul Local aprobd, la propunerea primarului,
documentatiile tehnicb-economice pentru lucrdrile de investitii de interes local:

Principalii indicatori tehnico-economici ai investitiei sunt :
Valoarea totala inclusiv TVA= 90.790,42 lei

Dlﬂgeggk‘gax%,gcon()mlca,

de; ViottadFodor

Intocmit,

ing. RaZV}q/’l{u ta

Directia Tehnica,
ing.Cataljn Ilasi




- SPITALUL MUNICIPAL DOROHOI, cui 13727320
. -B-dul Victoriei nr: 75, Mun. Dorohol, Jud. Botosani, Cod postal: 715200
‘E-mall: office@spitaldorohoi.ro, pnalderohol@gmaﬂ com Website: hetps://www. spitaldnfmhoi 10

Telefon: 0231/610179 Fax: 0231/610178
Operator date cu.caracter personal e 16115

Nr.

ML”’H il”!UL ‘J'«.J»QQHOI :

Z:uabjélunaOS Anl, 29 - S ’ CATRE,

PRIMARIA MUNICIPIULUI DOROHOI

In atentia Departamentului Tehnic

_ - Prin prezenta sohatam analizarea si aprobarea |nd|catonlor tehnico -fi nanC|ar| pentru obnectlvul o
‘ { ! Reparatu mstalatn termlce Pavilion Interne si Pavilion Chirurgie” in conformitate cu art. 193 ahneatul (5) Iegea :
‘ 95/2006 prlvmd reforma in domenlul sanatatu care prevede :

Art 193 allneatul (5) Pentru spltalele prevazute Ia alin, 1, bugetele locale parncupa la fmantarea unor Che|tUI€|I
de administrare si functlonare, respectiv bunuri si servicii, reparatii capitale, consolldare extmde‘re 5i
modermzare dotari cu echipamente medicale ale unitatilor sanitare publlce de mteres judetean sj . Iocal in
-limita credltelor bugetare aprobate cu aceasta destinatie in bugetele locale. , ‘

4

Va transmitem Devizul General si Proiectul oblectlvulm “ Reparatu lnstalatu termice Pavilion: Interne si Pawllon
_ Chlrurgle

Conform dewzulm valoarea investitiei este de 76 294, 47 lei fara TVA 90 790.42 leicu TVA.

Va multumlmI

Manager, ‘ ‘ : Director financiar-contabil,

e

Ec. Roman Adriand

Administratbr, v /
_ Ing. Olariu Telus r

Dr. Andries




_ Documentatie tehnica pentru reparatii instalatii termice ~ MT
S.C. MERIDIAN . ol N omng |
‘ S.. RL PAVILION CHIRIJRGIE SI PAVILION INTERNE 22.MER/2024
BOTOSANI la SPITALUL I\IUNICIPAL DOROHOI '
’ JUDETUL BOTOSANI
MEMORIU TEHNIC Pag 1/3

MINISTERUL SANATA Tl
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1. OBIECTUL PROIECTULUI

Prezenta documentatie solutioneaza reparatiile instalatiilor termice la SPITALUL MUNICIPAL
DOROHOI, situat la adresa: Municipiul Dorohoi. - BULEVARDUL VICTORIE! nr, 75,
judetul BOTOSANI, subsol Pavilon Chirurgie si Pavilon Interne. .

2. BAZELE PROIECTARII v
Proiectul asigura realizarea unor instalatii de calitate corespunzatoare, urmarind satisfacerea
exigentelor esentiale de calitate, precum si a reglementarilor tehnice in vigoare privind
calitatea in constructii in conformitate cu prevederile Legii nr. 10/1995. :
Instalatiile s-au proiectat in conformitate cu normele si reglementarile in vigoare si trebuie sa
corespunda exigentelor esentiale de performanta conf. Legea 10/1995 astfel: o

*  *rezistentd mecanica si stabilitate;

* * securitate la incendiu;

* eigiend, sdnatate si mediu inconjurétor;

* *sjguranta $i accesibilitate in exploatare:

" * protectie impotriva zgomotului;

* *economie de energie si izolare termica;

* - utilizare sustenabild a resurselor haturale.

La baza intocmirii documentatiei au stat planurile de arhitectura ale cladirii (cu functiunile
prezentate pe planuri), precum si datele de tema ale beneficiaryiui, acestea tin cont si de
documentatia romaneasca de specialitate, si anume:
*  *113-2015-Normativ pentru proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire
centrald

¢ IS0 7132/2003-Méasuri de siguranta la instaiatiile de incilizire centrala cu apa
avand temperatura maxima de 115°C
*SR 1907-2/2014-Instalatii de inclzire. Necesarul de caldurs. Temperaturi interioare
conventionale de calcul

* * C 142-85-Instructiuni tehnice pentru executarea gi receplionarea
termoizolatiilor la elementelor de instalagii -

* » GP-041/98-Proiectarea, alegerea si intretinerea Sistemelor si echipamentelor
de siguranta din dotarea instalatiilor de incilzire, cu apa panala 115°C;

* C 56/2002-Normativ pentru verificarea calitatii gi receptia lucrarilor de constructii
si instalatii aferente, ‘ ‘

* + P 118-99-Normativ de siguranta la fbc a constructiilor.
* *Llegea nr.319/2005 privind securitatea si sanatatea in munca;

R
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3. S-OLUT"LE PROIECTULUI

in prezent instalatia de |ncal2|re si-apa calda menajera-din-subsolul Pavmonulul chlrurgle Si
Pavilionului de interne prezinta un grad mare de uzura.

Pentru obtinerea conditiilor de confort termic si a necesaru!ul de apa calda menajera in
subsolul Pavilionului chlrurgle si Pavilionului de interne s-a prmectat 0 noua instalatie de
incalzire si apa calda menajera.

Reteaua de distributie a agentului termic va fi de hp ramificat, bltubulara cu cnrculatle fortata
si se va realiza din conducte ‘montate aparent..

Pentru fixarea conductelor (coloanelor) de elementele de constructie se vor utlllza bratari sau
suporti.

La trecerea conductelor prin pereti, plansee, vor fi montate tuburi de protectie care permit
migcarea libera a conductelor (in tuburile de protectie conductele nu vor avea imblnan)
datorita dilatarilor.

Golirea instalatiei se realizeaza cu robineti de golire amplasati Iocal pe conductele de
distributie si individual pentru fiecare circuit de incalzire.

Pentru Pavilion chirurgie s-a prevazut un distribuitor — colector pentru distributia agentulun
termic pentru incalzire, cu robineti de separare pentru fiecare circuit, robineti de golire Si
plecari cu teava PPR (Plansa: ITCH -01; DC —IT - 01).-

Pentru Pavilion interne s-au prevazut circuite incalzire din teava otel cu robmetl de separare
pentru fiecare circuit, roblnetl de golire si plecari pe circuite cu teava PPR (Plansa ITi -01).

4. PROBE DE PRESIUNE S| DE PUNERE IN FUNCTIUNE
Verificarea instalatiei termice se face supunand-o la urmatoarele probe:
PROBA LA RECE:
Proba la rece se efectueaza in scopul verificarii reznstentel mecanice si etanseitatii
elementelor instalatiei.
Proba se efectueaza la presiunea de 6 bar, conform prevederilor Normativului pentru
proiectarea si executarea instalatiilor de incalzire centrala, indicativ1 13.
Masurarea presiunii de proba se face timp de 3 ore cu manometru indicator cu clasa de
precizie 1,6 prin citiri la intervale de 10 minute, timp de 3 ore.
Proba la rece este considerata corespunzatoare, daca pe toata durata probei manometrul nu
a indicat variatii de presiune, iar la instalatie nu se constata fisuri, scurgeri la |mb1nart si

~ presgarnituri.
Proba de presiune la rece va fi executa inainte de finisarea elementelor mstalatlei in perioade
de timp cu temperaturi ambiante mai mari de +5°C.
PROBA LA CALD:
Proba la cald se efectuaza in scopul verificarii etanseitatii, a modului de comportare a
elementelor instalatiei la dilatare si contractare, a circulatiei agentului termic.
Dupa efectuarea probelor instalatia se goleste daca pana la punerea ei in functiune exnsta
pericolul de inghet.
Proba la cald se efectueaza inainte de vopsﬁorn si izolatii termice, ocazie cu care se
efectueaza si reglarea hidraulica a circuitelor si numai dupa proba la rece corespunzatoare.

5. MASURI DE PROTECTIE A MUNCII SI DE PREVENIRE SI STINGERE

A INCENDIILOR
La elaborarea prezentulm proiect s-au avut in vedere urmatoarele normative si prescriptii
privind protectia muncii si prevenirea si stingerea incendiilor;
* L egea 90/1996 Legea protectiei muncii;
* NGPM-96 Norme generale de protectia muncii,
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. P 118-99 Normativ de siguranta la foc a constructiilor; -
* +MP 008-2000 Manual privind éxempliﬁcari, detalieri si solutii de aplicare a
- prevederilor normativului P 118-99, Siguranta la foc a constructiei; ,
« +C 300-94 Normativ de prevenire si stingere a incendiilor pe durata executarii
lucrarilor de constructii si instalatii aferente acestora; ‘ S
. e DG PSI -003 Dispozitii generale privind echiparea si dotarea constructiilor,
instalatiilor tehnologice si a platformelor amenajate cu mijloace tehnice de prevenire si
stingere a incendiilor; ‘ ‘ ‘ ‘ o
* + CE 1-95 Normativ privind proiectarea cladirilor civile din punct de vedere al cerintei
_ de siguranta in exploatare; ‘ ‘ % :
’ "Ord.Ml 163/2007 Norme generale de prevenire si stingere a incendiilor; L
« +OG nr.114/2000 pt.modificarea OG nr.60/1997privind apararea impotriva incendiilor,
‘modificata si aprqbata de Legea nr.307/12.07/2006. ' :

Pe tot parcursul executiei lucrarilor, precum si in activitatea de exploatare si intretinere a .
instalatiilor proiectate se va urmarii respectarea cu strictete a prevederilor actelor normative
mentionate. R : . o
Raspunderea privitoare la respectarea legislatiei in vigoare revine in intregime executantului -
lucrarii in perioada de realizare a investitiei si beneficiarului pe perioada de exploatare
normala, intretinere curenta si reparatii (dupa receptionarea lucrarilor si a punerii in
functiune). . ‘ ‘
6. CONSIDERATII FINALE ‘ ‘ ,
Orice modificare la prezenta documentatie solicitata de beneficiar sau de constryctor se va
face numai cu acordul proiectantului. : .
Conform prevederilor Legii nr. 10 /1995 (Legea calitatii in constructii) se interzice aplicarea
proiectelor neverificate de catre |, verificatori de proiecte atestati” (art.13), obligatia si
raspunderea pentru asigurarea verificarii proiectelor prin specialisti, verificatori de proiecte

- atestati, o are investitorul. ‘ :

Proiectant, |

S.C. MERIDIAN S.R.L. BOTOSANI
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Persoana juridica achizitoare ) Formularul F3
SPITAL DOROHOI

Obiectivul: 1171 45000000 REPARATII INSTALATIT TERMICE - PAVILION CHIRURGIE SI PAVILION INTER
Obiectul: 0001 45000000 REABILITARE RETEA TERMICA
Lista cu cantitatile de lucrari
Deviz oferta RETEQ1 INSTALATIT SUBSOL

Categoria de lucrari: 1171
Preturile sunt exprimate in RON
Tine ‘cont de notele de renuntare

Nr. Capitol de luer. UM~ CANTITATEA PU MATERIAL MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

crt. sau a)Material (col.3x (col.3x {col.3x (col.3x (col.5+
Subcapitol {norma comasata) b)Manopera col.da) col.4b) . .col.dc) col,4d) 6+7+8)
Denumire c)Utilaj ’
d) Transport '
{(~ RON "/UM) { "RON ") ( RON '}  ( RON ) (- RON - ) { RON
Sectiunea tehnica Sectiunea financiara
0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

1. SUBSOL - SECTIE CHIRURGIE

001 FEO6K1 [ 11 M 2.000 - 79.80 159.860

DISTRIBUITOR, COLECTOR TEAVA STAS 9378/ 287.48 574.97
80-108, 0X5 MM 0.00 0.00
0.00 0.00 734.57
002 5719945 BUC. 1.000 2708.26 2708.26
DISTRIBUITOR CIRCUITE INCALZIRE DN 100 X 0.00 0.00
1000 MM, 1 CIRCUIT INTRARE DN 65, 5 0.00 0.00 :
CIRCUITE IESIRE 11/4 ECHIPAT CU 0.00 ' 0.00 2708.26
TERMOMANOMETRU SI ROBINET GOLIRE 1/2
003 4124458 BUC. . 1,000 2708.25 2708.25
COLECTOR- CIRCUITE INCALZIRE DN 100 (114. 0.00 0.00
3 X 1000 MM) , 1 CIRCUIT INTRARE DN 65, © 0.00. : 0.00
5 CIRCUITE IESIRE 11/4, ECHIPAT. cu_ | e 0200 . e 600 70g s
TERMOMANOMETRU ST’ ROBINET GOLIRE 175
004 ACE09B1 BUC. 8.000 . 0.00 " 0.00
MONTAREA. ARMATURILOR CU ACTTONARE 16.47 131.76
MANUALA SAU MECANICA (ROB,VANE, VENTILE 0.00 : 0.00
CLAP.COMPENS,ETC. ) DN: .6 0.00 0.00 131.7¢
004 4204425 BUC. 8.000 147.66 1181.28
ROBINET DE TRECERE CU SFERA PENTRU APA, 0.00 0.00 .
TIPFI - FI CUD = 2 1/2" 0.00 0.00
0.00 0.00 1181.28
005 1C17%C M 4.000 0.00 0.00
FLANSA ROTUNDA, PLATA PT.SUDARE MONT. 1A 24,00 96.00 .
CONDUCTE DIN TEAVA NEAGRA PN6,10,16 AT 0.00 0.00
DIAM 65 - 80 M 0.00 . 0.00 96.00
005 6605022 BUC. 4.000 4.62 18.48
GARN.ET.PA PN10-100 DN 65( 77- 109) X3 0.00 0.00
MS100-~500 S1740 0.00 0.00 }
0.00 ) 0.00° 18.48
005 4406862 BUC. 4.000 33.60 134.40
FLANSA PLATA PN 16 65- 76 OL44-3K ET Cpl 0.00 0.00
$'8014 0.00 : ' 0.00
0.00 0.00 134.40
006 2003030 BUC. 16.000 5.15 82.40
SURUB CU CAP HEXAGONAL M 16 X 110 ZN 0.00 0.00
‘ 0.00 0.00 ‘
0.00 0.00 . 82.40
007 5840059 BUC. 16.000 1.15 18.40
PIULITA HEXAGONALA M16 ZN 0.00 0.00
. ‘ 0.00 ‘ . 0.00 ‘
. 0.00 . - 0.00 18.40
008 RPSA40GH# BUC. 4.000 10.99 43.97
MONT FITING (TEU,COT,MUFA,RED) BE COND 130.50 522.00
EXIST DIN TEAVA OL ZN SUD LONGIT BT INST 0.00 0.00

D=2 1/2" 0.00 0.00 565.97



MONT PS LEG(COT;,RED,PS CURAT MF DUBL

RETEOL pag 2

008 4118051~ BUC." 4,000 "

COT FONTA MALEABILA Al S474:DN. 65 21/2
ZN i :

009 ATD24D ~LBUC, 9,000

" ROBINET MONTAT . PRIN: INSURUBARE 1°1/4'=
P
009 3811286  BUC. Cn 8,000

ROBINET SFERA CU OLANDEZ 11/4

‘010" FJDOSXA - [ 2] BUC. 1.000

ASIM.—- STUT FILETAT 11/4 X 100

1010 70005267 - . BUC. 1.000

STUT FILETAT 13/4 X 100
011 RPSBl4B# : BUC. 49.000

COMP DIL) -(PE,PP, PP-R) CANAL IMB CU GRN
CAUCIUC D=40MM"

Y013 6712372 BUC.
" RCOT POLIPROPILENA HTB LA 87GR 30MIN DN

" 015 . SAL6DH M

015 6717090 ' M .
" TUBURI DIN POLTPROPILENA, DIAMETRUL DE

016 6719923 . BUC!

SR Sk B s - s o 97000

ADAPTOR PPR 40 X 1°1/4 FE
24.000
40 COD. 62504023

014 6713446 . ' BUC. 16000
@MUFA POLIPROPILENA DN 40 COD 64100104

24..000
TEAVA PP, PE, PP-R IMBIN SUD. PRIN :

. POLIFUZIUNE,IN COLOANE LA CLAD LOC ST

SOC-CULT, D=40 M
015 6719904 SUmuc. e 8.000
TEU'REDUS DIN POLIPROPILENA CU D = 40 -

S20 -0 40 MM

24. 480

40 MM

: ' 8.000
‘ 'ADAPTOR DIN POLIPROPILENA' CU' FILET
EXTERIOR CU'D = 20 = 1/2"
017  ID01A2 CUBUC,T 84000

ROBINET VENTIL DUBLU. REGLAJ DE.COLT PT.

- INST /INGALZIRE' CENTRALA CU D: 17/2'"

017 4202232 BUC. = 8.000
@ROBINET GOLIRE RECIPIENTI DNl/Z" COD
40800480

018 . IC35F1 - BUC. 24,000
BRATARI. PT.FIXAREA' TEVI.OTEL LA INST.
INCALZ.SAU GAZE MONT.IN ZID.CARAM.SAU
BETON D=1 1/4 TOLI ' =~

29. 90f

0,00

0.00."

1.65
0.00

0.00

0.00

2.24

12 90

0..00

0.00

1.95
0.00.

0.00
0.00

11.58
0.00

0.00
0.00

7.23

0.00 "

0.00

0.00

1.08

5.10

0.00

0.00

19.52
0.00
0.00
0.00

. 10.81

11.40
000
"0..00

11960 :
.00 s
. 0400 : e
S 0:00 119.60 .
0.00 . e
302417 ‘ -
0.00 .
0.00 302,17
1052.82
‘ : 0.00
: 000
: 0,00 . 1052.82
0.00 ‘
24.00 L :
32.00 o FRSE
‘ 0.00 56.00 -
1915
‘ 0.00 -
10100 - = NN D
= 000 19.15
89.18 ‘ i
338.10 o
0.00 e
: 0:00 427.28 ¢
’)'70_00 ‘ :
0.00 B
0.00 ) P
0.00 279.99
87.60
: 0.00 ) ;
000 . o
: 0.00 87.60-
26.40 1
0.00 o
0.00 : o
: : 0:00 " 2640
53.76 1" SR
‘ 309.60. K :
0.:.00 o o
: .00 363.36
39.60.
‘ 0:00 S
0.00 - Co
: 0400 . 39.60"
283.48" .. ‘
0.00
: 0.00 - .
0.00 283,48
57.84
ST 0400 ol ‘
0.00 = K
0.00 57,84
8.64 :
40,80
0.00 Sl e
i 0.00" 49:44
156.16 ‘ v
0.00
-0.00 .
: 0.00 ' 156.16°
259,42
‘ 273.60 :
o " 0.00 o
0.00 533.02



019 ATD29B KG 50.000 1.75 87.50

SUPORTI, STELAJE,CONSTRUCTII METALICE:DIN 5.64 281.94
ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE 0.00 0.00
0.00 :
019 6310184 KG 50.000 21.84 1092.00
CONSTRUCTII METALICE OL37 PREFABRICATE 0.00 0.00
MECANO-ZINCATE 0.00 : : 0.00
6.00 . 0.00 10982.00

021 EA0601 (11 M 18.000 40.48 728.55 .
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATIT SUDATA, 20.10 361.80,
NEAGRA MONTATA APARENT pg DIBLURI DE 28.80 518.40
. MAT.PLASTIC D=2 TO 0.00 0.00 1608.75
022 EAOeEN2 [ 11 M 36.000 34.89 1256.04
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATII SUDATA, 17.40 626.40
NEAGRA MONTATA APARENT pg DIBLURI DE 28.80 1036.80
MAT.PLASTIC D=1 1/2 TGO 0.00 0.00 2919.24
023  ERO6NI [ 1] M 52,000 33.63 1745.00
TEAVA OTEL PENTRU INSTAIATIT SUDATA, 17.40 9504.80
NEAGRA MONTATA APARENT DR DIBLURI DE 28.80 : 1497.60
MAT.PLASTIC D=1,1/4 TO 0.00 0.00 4151.490
024  EAO6M3 [ 1] M 42.000 20.73 870.47
¢ TEAVA OTEL PENTRU INSTALATIT SUDATA, 14.40 S 604.80
NEAGRA MONTATA APARENT pg DIBLURI DE 25.60 1075.20
MAT. PLASTIC D=1 TQ 0.00 0.00 2550.47
025 EAQEM? [ 11 ™ 32.000 16.21 518.75
TEAVA OTEL PENTRU INSTALATIT SUDATA, 14.40 460.80
NEAGRA MONTATA APARENT pg DIBLURI DE 19.20 E . 614.40 ‘
MAT.PLASTIC D= 3/4 To 0.00 0.00 1593, 95
026 RPIFO9D M 180000 0.00 0.00 .
[Z0LARE CONDUCTE CU MANSOANE IZOLATIE 15.30 2754.00
SPECIALA, INTRODUSE PE CONDUCTE, D=15X20— 0.00 0.00
54X20 MM 0.00 . ©0.00 2754.00
027 2609494 M 18.000 48.10 865,80
€COCHILIE VATA MINERALA VILLAS DN 60 G= 0.00 0.00
50 NECASERATA 0.00 0.00
0.00 0.00 865.80
028 2609488 M 36.000 42.61 1533.96
€COCHILIE VATA MINERALA VILLAS DN 48 G= 0.00 0.00 :
50 NECASERATA 0.00 0.00
*0.00 0.00 1533.9¢
029 2609476 M 52.000 55.26 2873.52
@COCHILII VATA MINERALA VILLAS DN 42 G= 0.00 0.00
50 NECASERATE 0.00 0:00
0.00 0.00 2873.,5
030 2609464 M 42.000 38.06 1598.52
GCOCHILIE VATA MINERALA VILLAS DN 33 G= 0.00 0.00
50 NECASERATA . 0.00 0.00
0.00 0.00 1598.52
031 2609458 M 32.000 33.39 1068.48
€COCHILIE VATA MINERALA VILLAS DN 27 G= 0.00 0.00
50 NECASERATA 0.00 0.00
‘ ‘ 0.00 0.00 1068.48
032 FIDOSXA [ 2] BuUC. 102.000 0.00 0.00
ASIM - STUT FILETAT 11/4 ¥ 100 24.00 2447.97
32.00 3264.00
0.00 0.00 5711.97
032 7000526 BUC. 102.000 19.15 1953.30
STUT FILETAT 11/4 X 100 0.00 0.00
0.00 0.00
0.00 0.00 1953.30
033 7346520 BUC. 26.000 19.14 497.64
STUTURI FILETATE 1 TOL 0.00 0.00
0.00 0.00

0.00 0.00 497.64
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0312774384 BUC. 32.000

STUT ‘NG FILETAT 3/4

035 2774378 BUC. 40.000
STUT NG FILETAT 1/2 ;

036 BTD24D BUC-. 68. 000
" ROBINET MONTAT PRIN: INSURUBARE, 1 1/4"

o

036 3811286 BUC. 4000
"ROBINET SFERA.CU: OLANDEZ 11/4

037 3811287 BUC. '40.000
ROBINET SFERA CU OLANDEZ. 1"

038,3811288 BUC. 24.000
ROBINET SFERA CU OLANDEZ 3/4

/939 . IDO1AZ BUC. 40.000
. ROBINET .VENTIL DUBLU REGLAJ DE :COLT'PT.
INST. INCALZIRE CENTRALA CU Dr 1/2!!

039 4202232° . BUC. 40000
@ROBINET GOLIRE RECIPTENTI DN17/2" COD
4OHOO4BO

040 SR43H1 BUC. 18.000

| B-ATA~A PT.F&XA-EA COND.OTEL+PVC. DE-AL&

i MJCUCAPAFGAZE, MONT . PRIN INCASTRARE COND.
© AVIND D 27 TOL '

041 - 8A4A3GL ©BYC, ! /36,000
BRATARA 'PT.FIXAREA COND : OTEL+PVC DE

w o ALIM. cy APA+GAZE MONT:, PRIN INCASTRARE,
. fJQD AVIND D—l 1/2770L:

042 SA43F1 o BUC, . 52.000
BRATARA PT . FIXAREA 'COND. OTEL#+PVC' DE
ALIM.CU APA+GAZE MONT ; PRIN INCASTRARE,
COND. AVIND D 1. 1/4 TOL‘

043 SA43E1 N ‘w EUC. C 42 000
. BRATARA PT.FIXAREA COND OTEL+PVC DE
-~ ALIM:CU APA+GAZE MONT . PRIN INCASTRARE,
COND AVIND D—l TOL . !

044 shqspl - BUC. 32.000

BRATARA PT.FIXAREA COND.OTELFPVC DE AL&
MCCU APAFGRZE, MONT . PRIN INCASTRARE COND
BVIND D='3/4 TOL

045 RPSB14BY BUC: . - 108: ooo‘

MONT PS LEG(COT, RED; P8 'CURAT MF DUBL

COMP DIL). (PE, PP, PP-R) CANAL IMB'CU GRN

CRUCIUC D=40MM

046 4331273 BUC. 4000
ADAPTOR PPR 40 X 1 1/4 FE .

047 4331274 BUC. 40.000
ADAPTOR PPR 32’ X 1M

0.00

18 82

0.00

0,00

9.93

0.00

0.00

33.57

0.00

116 98

0.00

0.00"

60.50
0.00
0.00
0.00

35.67

0.00

0.00
0.00

602.24

397,200, @ i~

467.92

2420.00

856.08 ¢ :
S 0:00

10.00

-.0.00

0.00.

0.00

5000

f'kva;dd'f S 602.54
0;66:' 397!20‘
Y £283.09
P 467.92

0.00 - 2430,00:

0.00 856.08

1.08
5210

0.00
19.52

0.00
0.00

0.00.

5.61
111.40
0.00
0.00

4.67
11.40
0.00
0200

10.81
11.40
0.00
0.00

4.13
750
0.00
0.00

3.81.

7.50
0.00
0.00

1.82
6.90
0.00
0.00

31.11
0.00
0.00

0.00.

1138
0.00
10,00
0.00

43.20..
780;50 3
100,96:
169;05

562.07
L. 592.80

173242

121.89 o

196.56

124.44

455:20

204.00

70.00

205.20

- 410440

él§.00
240.00
745.20

0.00

0.00

0.00:" "

0.00

©0.00 247,20

0.00 780.80 -

0.00 306,16

0100 578.48
0.00 1154.87

0.00 488742

0.00 361.89

-0.00 941.76

©0.00 . 124.44

0.00 455.20



048 5331275 BuUC. 24.000
ADAPTOR PPR 25% 3/4",

049 5331276 BUC. 40.000
ADAPTOR PPR 20X1/2" i

050 SAléD# M 6.000
TEAVA PP, PE, PP-R IMBIN SUD PRIN
POLIFUZIUNE, IN COLCANE, IA CLAD LOC s1
SOC-CULT, D=40. MM :

050 6715904 BUC. 4.000
TEU REDUS 'DIN POLIPROPTLENA CU D = g -
20 - 40 MM :

050 6717090 M 6.120
TUBURL DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE
40 MM '

050 6719488 BUC. 8.000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUIL
40 MM

051 SA17B# M 24.000
TEAVA PP, PE, PP-R IMBIN SUD PRIN POLIFUZ,
IN COND DISTRIB 1A CLAD LOC .81 soc-cuLT,
D=32 MM

051 6719902 BUC. 18.000
TEU REDUS DIN POLIPROPTLENA CUD =32 -
20 - 32 MM

6.40
0.00
0.00
0.00

7.23
0.00
0.00
0.00

2.24
12.9%0
0.00
0.00

4.95
0.00
0.00
0.00

11.58

0:00
0.00

3.65
0.00

0.00

2.18
4.80
0.00
0.00

4.28
0.00
0.00

153.60

289.20

13.44

19.80

70.87

29.20

52.32

77.04

77.40

0.00

115.20

051 6717089 M 24.480
TUBURT DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE
32 MM 5

051 6719487 BUC. 24.000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL
32 MM

052 RPSA27A# M 36.000
MONT. TEVI (PE, PP, PP~R) IMB SUD
ELECTROFUZ IN COND DISTR LA CL DE.LOC SI
SOC- CULT D=25MM

052 6719901 © BUC. 16,000
TEU REDUS DIN POLIPROPILENA CUD = 25 -
20 - 25 MM

052 6717088 M © 36,720
TUBURI DIN POLIPROPILENA, DIAMETRUL DE
25 MM

052 6719486 BUC. 36.000
COT DIN POLIPROPILENA, AVIND DIAMETRUL
25 MM

053 3271145 M 24.000
TIJA FILETATA M8 1M

0.00

8.70
0.00
0.00
0.00

2.73

0.00
0.00

2.18
4.20
0.00
0.00

4.08
0.00
0.00
0.00

4.62
0.00
0.00
0.00

2.15
0.00
0.00
0.00

10.64
0.00
0.00
0.00

212.98

65.52

78.48

65.28

169.65

77.40

151.20

Q.00

0.00

0.00

0.00

0.
0.990 289.20
0.00 90.84
0.00 19.80
0.00 70.87 .
0.00 29.20
0.00 167.52
0.00 77.04
0.00 212. 08
0.00 65.52
0.00 229.68
0.00 65.28
o.osr 169,65
0.00 77.40
0.00 255.36




054 - ATD29B KG ©200.000

1
SUPORTT, STELAJE,; CONSTRUCTII METALICE:DIN 5.64
‘ELEMENTE PREFABRICATE ZINCATE 0.00
o 0.00 ‘
054 6310184 KG 200.000 21.84 1368.00
U CONSTRUCTIT METALICE OL37 PREFABRICATE 0.00
S MECANO#ZINCATE 0:00
: : 0.00 -

Cheltuieli directe’din-articolet

- GREUTATE ‘MATERIALE MANOPERA UTILAJ TRANSPORT TOTAL

1.584 40100.40 17522.75 8038.40 . 0.00 65661.55
Din" care: : :
" Valoare aferenta utilaje termice = 8038.40

Valoare. aferenta utilaje electrice = 0.00

Alte cheltuiell directe:
“CONTRIBUTIE ASIGURATORIE PT MUNCA (CAM)
{ 17522.75" + 8038.40 *.'0.000 +
' 0.00 * '0.000).*0.02250 = 394.26

- Total: cheltuieli dirécte:

“GREUTATE MATERIALE .MANOPERA " UTILAJ TRANSPORT TOTAL -
1.584 : 4010040 - 17917.01 8038.40 O<OO . 66055.82

et tuiteli-indizectes. .
| ;

€6055.82 * 0110000 =
profit: S :
72661.40 % 0.05000 = 3 633.07
.".' TOTAI, GENZRAL DEVIZ: ERE C 76:294.47
FRS N 76294,47 % 19.0% = ‘ 14 495,95
.TOTAL “cu - TVA | 90 790.42
PROTECTANT . CONTRACTANT (OFERTANT)

SC MERIDIAN SRL

SISTEM INFORMATIC PROTECTAT DE FIRMA 1 N F.8 E RV (Tel:2109807)

.75 350.00 © .
71127276

660558

0.00

- .0.00

| RETEOL pag . 6
000 147776

£.0.00° 4368700




CONSILIUL LOCAL AL
MUNICIPIULUI DOROHOI |

Grigore Ghica nr. 34 Fax: +40(231)611310
; o 715200 — DOROHOI Tel.: +40(231)610133
M a¥e BOTOSANI - ROMANIA e<mail: primariadorohoi@primariadorohoi.fo
&

COMISIA PENTRU ORGANIZAREA $I DEZVOLTAREA URBANISTICA, LUCRARI
PUBLICE, PROTECTIA MEDIULUI INCONJURATOR, TURISM, MONUMENTE ISTORICE SI
DE ARHITECTURA AL MUNICIPIULUI DOROHOI

RAPORT DE AVIZARE

a proiectului de hotarare modificarea a HCL nr. 119 din 19.06.2024 privind aprobarea indicatorilor
tehnico-economici pentru obiectivul de investitii: ” Reparatii instalatii termice Pavilion Interne si
Pavilion Chirurgie ” din cadrul Spitalului municipal Dorohoi.

Comisia intrunitd in sedinta in data de ..4&.. 244044, a analizat :
e Referatul de aprobare al Primarului Municipiului Dorohoi, ing. Dorin Alexandrescu, cu nr.
(02%24... din 44.90.d% precum si ) - 2N
* Raportul de specialitate intocmit de L& Fdal  ( ‘i‘f{ﬁwb@;‘((\}f’/nr 028 2 din
0453006

prin care se propune aprobarea proiectului de hotirare privind aprobarea indicatorilor tehnico-
economici pentru obiectivul de investitii: » Reparatii instalatii termice Pavilion Interne si Pavilion
Chirurgie ” din cadrul Spitalului municipal Dorohoi.

La nivelul comisiei s-au analizat oportunitatea, circumstantele si imprejuririle adoptarii prezentului
proiect de hotirare.

Nu au fost formulate amendamente.

Comisia AVIZEAZA FAVORABIL proiectul de hotarare si il propune spre adoptare Consiliului
Local.

Bolohan-Suhariuc  Presedinte , herman Loredana Secretar
Andrei , Mihaela

Butnariu Vergil Membru V/;; , Topalaga Lucian- Membru

Stelian

Parascan Petru - oy
Fulger Membru




